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 ŘEŠENÁ VĚTEV VYTÁPĚNÍ VYSTOJENÍ PATY-STÁVAJÍCÍ 60/45°C M=6,25 m3/h, H=2,9m v.sl. Q=109 KW DN 50
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 TERMOSTATICKÝ VENTIL, DN 15, PŘÍMÝ S HYDRAULICKÝM PŘEDNASTAVENÍM, kvs=0,86
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 STÁVAJÍCÍ 3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL-DN32-DEMONTOVAT OSADIT NOVÝ 3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN40, Kvs=25 (dp=5kpa) SERVOMOTOR NECHAT STÁVAJÍCÍ
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 STÁVAJÍCÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO WILO YONOS MAXO 25/0,5-7
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 STÁVAJÍCÍ MĚŘIČ TEPLA-SHARKY 775, DN 32, Qn=6,5m3/h-DEMONTOVAT OSADIT NOVÁ MĚŘIČ TEPLA SHARKY 775, DN 40, Qn=10m3/h (dp=5kpa)
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